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Protokol o zkousce ¢&. 1579-V-2020/J

Zakaznik : Obec Krchieby
&p.32
517 41 Kostelec nad Orlici

Vzorek Cislo : 1579-V

Material - Pitna voda-vodovodni fad- kraceny rozbor

Popis vzorku  : Krchleby ¢p.2 - kuchyn - diez

Odbér vzorku : Miroslav Linhart - 30.11.2020 ( 13.15 - 13.30)

Vzork.postup : (A)-SOP 751 (CSN ISO 5667-5;CSN EN ISO 5667-3,14;CSN EN ISO 5667-1)
Datum pifjmu :30.11.2020 Datum provedeni zkousky : 30.11.2020 - 7.12.2020

Dusiénany (NO3-) 48.0 mg/| 50 NMH 8%  |(A)-SOP 513 (Metodika URVJT))
Dusitany (NO2-) <0.03 mg/l 0.50 NMH - |(A)-s0P 508 (CSN EN 26777)
Amonné ionty (NH4+) <0.02 mg/l 0.50 MH (A)-SOP 509 (CSN ISO 7150-1)
Konduktivita pfi 25°C 65.4 mS/m 125 MH 3%  |(A)-SOP 510 (CSN EN 27888)
CHSK-Mn < 0.80 mg/l 3.0 MH (A)-SOP 549 (CSN EN ISO 8467)
pH 6.99 6.5-9.5 MH 0.1 [(A)-SOP 522 (CSN1SO 10523)
Zelezo (Fe) 0.006 mg/l 0.20 MH 15% | (A)-SOP 536 (CSN EN ISO 11885)
Chlér volny 0.20 mg/l 0.30 MH 4%  |(A)-SOP 542 (nivod setu HACH)
Teplota 10.2 °C 8-12 DH (A)-SOP 550 (CSN 75 7342)
Barva (436 nm ) <25 mg/l Pt 20 MH (A)-SOP 551 (CSN EN SO 7887)
Pach 0 Stupeii 2 MH (A)-SOP 551 (TNV 75 7340)
Zékal (ZFn ) 0.21 ZFn 5 MH 15%  |(A)-SOP 552 (CSN EN 1SO 7027-1)
Koliformni bakterie 0 MPN/100ml 0 MH (A)-SOP 643 (CSN EN IS0 9308-2)
Escherichia coli 0 MPN/100ml 0 NMH (A)-SOP 643 (SN EN IS0 9308-2)
Poéty kolonii pfi 22°C 2 KTJ/1 ml 200 MH (A)-SOP 611 (CSN EN IS0 6222)
Pocty kolonii pfi 36°C 0 KTJ/1 ml 40 MH (A)-SOP 611 (CSN EN IS0 6222)
Chut’ 0 Stupeit prijat. MH (A)-SOP 551 (TNV 75 7340)
Vysvétleni zkratek : NMH-ncjvy3si mezni hodnota, MH-mezni hodnota, DH-doporuéend hodnota,PAU je souget koncentraci benzo(b)fluoranthenu,benzo(k)fluoranthenu,
benzo(ghi)perylenu a indeno(1,2,3-cd)pyrenu. THM je souget koncentraci trichlormett tribre hanu,dib a bromdichlormeth

(A)-zkouska v rozsahu akreditace, (N)-zkouska mimo rozsah akreditace, (S)-zkouska zajifién4 externim poskytovatelem, (FA)-zkouska v rémci flexibilniho rozsahu akreditace.
Zkousky jsou provedeny na adrese uvedené v hlaviéce protokolu, mimo zkousek genych bolem (S).

Vysledky zkousek plati pro zkouseny vzorek. Protokol miize byt reprodukovén bez pi ¢h hlasu jeding cely.
Vysledky zkousek jsou uvad ji stanoveni vyjadenou jako roziifend nejistota s kocficientem roziifeni k=2 (pro hladinu v§znamnosti 95%). Nejistoty nezohledhuji vlivy

) y § nej
odbéru. U vysledki chemickych zkouSek pod mezi stanovitclnosti se nejistota m&feni neuvadi, U mikrobiologickych zkousek, kde je vysledek < 10 KTJ(MPN) nebo vice neZ (>), se
nejistota méFeni neuvadi.
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