m v - 7 .4 W,
4 EKO-LAB Zamberk spol. s r.o., Zemédélska 1004, 564 01 Zamberk %
éb 0 ZkuSebni laboratof &.1254 akreditovana CIA podle CSN EN ISO/IEC 17025:2018 g
X tel.: 465 613 340, 465 613 364, ckolab@zamberk.cz, ekolab.zamberk.cz L 1254

Protokol o zkousce ¢&. 471-V-2020/J il

Zakaznik : Obec Krchieby
¢p.32
517 41 Kostelec nad Orlici

Vzorek Cislo 1 471-V

Material : Pitna voda - studna 3 "

Popis vzorku  : Studanka - &aﬂ‘;yfgoyay smng?

Odbér vzorku : Miroslav Linhart - 27.4.2020 ( 7.55 - 8.00 )

Vzork.postup : (A)-SOP 751 (CSN ISO 5667-5;CSN EN ISO 5667-3,14;CSN EN ISO 5667-1)

Datum p¥ijmu :27.4.2020 Datum provedeni zkousky : 27. 4.2020 - 4. 5.2020
Parametr’C | Vgsledek |gemotia | IR (BERRL G D00
Dusitany (NO2-) 0.05 mg/1 0.50 NMH 5%  |(A)-SOP 508 (CSN EN 26777)
Amonné ionty (NH4+) <0.02 mg/l 0.50 MH - (A)-SOP 509 (CSN ISO 7150-1)
Dusi¢nany (NO3-) 3.16 mg/l - 8%  |(A)-SOP 507 (CSNISO 7890-3)
Chloér volny <0.05 mg/l 0.30 MH - (A)-SOP 542 (névod setu HACH)
Teplota 8.6 & 8-12 DH : (A)-SOP 550 (CSN 75 7342)
Koliformni bakterie 2 MPN/100ml 0 MH 30%  |(A)-SOP 643 (CSN EN SO 9308-2)
Escherichia coli 0 MPN/100ml 0 NMH - |(A)SOP 643 (CSN EN ISO 9308-2)

Vysvétleni zkratek : NMH-nejvy$§i mezni hodnota, MH-mezni hodnota, DH-doporugena hodnota,PAU je soucet koncentraci benzo(b)fluoranthenu,benzo(k)fluoranthenu,
benzo(ghi)perylenu a indeno(1,2,3-cd)pyrenu. THM je souget koncentraci trichlormethanu,tribrommethanu,dibromchlormethanu a bromdichlormethanu
(A)-akreditovana zkouska, (N)-neakreditovand, (S)akreditovana zkouska zaji§téna externim poskytovatelem, FA - zkouska flexibilng akreditovand. Zkousky jsou provedeny na adrese

uvedené v hlavi€ce protokolu, mimo zkousck oznacenych symbolem (S).

Vysledky zkousek plati pro zkoudeny vzorek. Protokol miiZe byt reprodukovan bez pisemného souhlasu jediné cely.

Vysledky zkoudek jsou uvidény s nejistotou stanoveni vyjadfenou jako rozsifend nejistota s koeficientem rozsifeni k=2 (pro hladinu vyznamnosti 95%). Nejistoty nezohlediuji viivy
odbéru. U vysledki chemickych zkousek pod mezi stanovitclnosti se nejistota méfeni neuvadi. U mikrobiologickych zkousek, kde je vysledek < 10 KTI(MPN) nebo vice nez (>), se

nejistota méfeni neuvadi.

Datum vydani : 4. 5.2020 Vydal(a) : p.Hana FiSerova
vedouci ZL
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